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Annexe 6.1 Délibérations du 

SIAEPA de ST LAURENT LA 

VERNEDE 
- Demande de Déclaration d’Utilité Publique du forage de la Rouquette R1 

- Délibération concernant l’abandon du forage de la Rouquette R2 et sa mise « hors service ». 
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Annexe 6.2 : Analyses d’eau brute 

et de première adduction  
 

- Analyse dite de ‘’Première Adduction’’ sur un échantillon prélevé le 6 septembre 2012 



SIAEPA ST LAURENT LA VERNEDE  Captage de la Rouquette R1   

Oteis  – dossier FL34.B.0060 /  DMA  / Rouquette_indice b                 Page 118 sur 130 



SIAEPA - Analyses des eaux brutes - Forage de la Rouquette R1

Unité de Gestion

Commune du 

point de 

surveillance

Point de 

surveillance
Code du PSV

Date du 

prélèvement

Type 

instal.

Nature 

de l'eau

Usage 

direct

 Type d'ana-

lyse

Référence du 

Laboratoire
Organisme payeur

INS - Code 

national
INS - Nom

PLV - 

Préleveur - 

Code

PLV - Préleveur - 

Nom

PLV - Motif - 

Code

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 10/05/1996 CAP ESO AEP P1 000000000606803

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
DNB

DDASS, MR 

NORBERT 

BONNEFILLE

CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 27/09/1996 CAP ESO AEP P1 000000000619789

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
DNB

DDASS, MR 

NORBERT 

BONNEFILLE

CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 04/09/1997 CAP ESO AEP P1G N970904-20338

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
ICB

BBL, MME CAROLL 

BUCHET
CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 10/09/1998 CAP ESO AEP P1 N980910-21065

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
ICB

BBL, MME CAROLL 

BUCHET
CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 20/07/1999 CAP ESO AEP P1G99 N990720-17540

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
ICB

BBL, MME CAROLL 

BUCHET
CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 15/01/2003 CAP ESO AEP RSI N20030115-00621

D.D.A.S.S DU 

GARD
030000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
IEL

BBL, MR ERIC 

LEFORT
CD

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 08/03/2007 CAP ESO AEP NRPCG N20070308-05013

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
ISM

BBL, MME 

STEPHANIE 

MARQUIS

CS

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991 06/09/2012 CAP ESO AEP PAS02 248487

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

030000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
ISC

BBL, MR 

SEBASTIAN 

CHONG

AU
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SIAEPA - résultats nitrates - Forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'instal

lation

Code du PLV
Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,8 9.8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 8,2 8.2 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,3 9.3 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,0 9 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,8 9.8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
15/01/2003 CAP 00027419 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,7 9.7 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,3 9.3 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 8 8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

000000099

1

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 7,6 7.6 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2

000000099

2

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2

000000099

2

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
19/06/2009 CAP 00058483 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 9,3 9.3 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2

000000099

2

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
27/08/2013 CAP 00081765 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 10 10 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2

000000099

2

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
01/10/2015 CAP 00094476 NO3 Nitrates (en NO3) Actif ACT 8,7 8.7 mg/L
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SIAEPA - Pesticides - Forages de la Rouquette

N°UGE

Unité de 

Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

N° d'analyse 

de BBL

Date du 

prélèvement
Type d'installation Code du PLV Code para.

Paramètre 

mesuré

Point de 

prélèvement

ANA - Param. 

alpha. - 

Résultat

ANA - Param. 

num. - Valeur 

traduite

Unités

ANA - Type 

analyse - 

Code

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
248487 06/09/2012 CAP 00074459 ADSP

Atrazine-

déisopropyl
0,009 0.01 µg/l PAS02

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

14T009085-

001
24/04/2014 CAP 00084719 ADSP

Atrazine-

déisopropyl
0,010 0.01 µg/l NRPCG

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

14T009085-

001
24/04/2014 CAP 00084719 FNUR Fénuron 0,021 0.02 µg/l NRPCG

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

N20070308-

05013
08/03/2007 CAP 00047289 FOLPEL Folpel 0,63 0.63 µg/l NRPCG

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
248487 06/09/2012 CAP 00074459 SMZ Simazine 0,01 0.01 µg/l PAS02

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000821
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1

14T009085-

001
24/04/2014 CAP 00084719 SMZ Simazine 0,012 0.01 µg/l NRPCG

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
298711 27/08/2013 CAP 00081765 ADSP

Atrazine-

déisopropyl
0,01 0.01 µg/l NRPSR

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
298711 27/08/2013 CAP 00081765 SMZ Simazine 0,01 0.01 µg/l NRPSR

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000822
FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2

N20070731-

23812
16/07/2007 CAP 00049234 SHYD

Simazine 

hydroxy
0,03 0.03 µg/l NRPCG
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SIAEPA - radio activité - Forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV

Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite"

)

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

Actif ACT 0,059 0.06 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

Actif ACT 0,04 0.04 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

Actif ACT < 0,02 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 RBETA2R

Activité béta 

glob. 

résiduelle 

Bq/L

Actif ACT <0,1 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

Actif ACT <0,4 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

Actif ACT 0,08 0.08 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

Actif ACT 0,12 0.12 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)
Actif ACT <8 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)
Actif ACT < 7 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 DTI

Dose totale 

indicative
Actif ACT <0,1 0 mSv/an

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 DTI

Dose totale 

indicative
Actif ACT <0,1 0 mSv/an
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SIAEPA - radio activité - Forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV

Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite"

)

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 DTI

Dose totale 

indicative
Actif ACT < 0,1 0 mSv/an

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

Actif ACT <0,04 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

Actif ACT <0,4 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 DTI

Dose totale 

indicative
Actif ACT <0,1 0 mSv/an
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SIAEPA - Bactériologie - forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

Actif ACT 2 2 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

Actif ACT 3 3 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

Actif ACT 10 10 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

Actif ACT 13 13 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

Actif ACT 67 67 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

Actif ACT 2 2 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

Actif ACT 2 2 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

Actif ACT 8 8 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

Actif ACT 56 56 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 3 3 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
08/03/2007 CAP 00047289 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/05/1996 CAP 00000918 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

Actif ACT 0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
27/09/1996 CAP 00002110 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

Actif ACT 0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
04/09/1997 CAP 00005044 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

Actif ACT 0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
10/09/1998 CAP 00008191 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

Actif ACT 0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
20/07/1999 CAP 00010498 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
19/06/2009 CAP 00058483 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
27/08/2013 CAP 00081765 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - forages de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
01/10/2015 CAP 00094476 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS
Actif ACT <1 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
16/07/2007 CAP 00049234 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
19/06/2009 CAP 00058483 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
27/08/2013 CAP 00081765 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
01/10/2015 CAP 00094476 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF
Actif ACT <1 0 n/100mL
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SIAEPA - Equilibre calco carbonique - captage de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - 

Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériq

ue

Unités
Caractérisatio

n

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
19/06/2009 CAP 00058483 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

Actif ACT 4 qualit.
Eau 

agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
06/09/2012 CAP 00074459 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

Actif ACT 4 qualit.
Eau 

agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
27/08/2013 CAP 00081765 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

Actif ACT 4 qualit.
Eau 

agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000821

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
0000000991

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R1
24/04/2014 CAP 00084719 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

Actif ACT 4 qualit.
Eau 

agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
000822

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
0000000992

FORAGE DE LA 

ROUQUETTE R2
01/10/2015 CAP 00094476 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

Actif ACT 4 qualit.
Eau 

agressive
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Distribution
SAINT LAURENT LA VERNEDE

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Délégation territoriale du Gard 
 

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code 
de la Santé Publique

0300208-030000828

population desservie : 600 habitants (650 en été)

2011-2012-2013

GESTIONNAIRES DE LA 
DISTRIBUTION

D'OU VIENT L'EAU QUE 
VOUS BUVEZ ?

Responsable de la distribution :

SYNDICAT DE ST LAURENT LA 
VERNEDE

Vous êtes alimenté à partir du 
(des) captage(s)  : 

BILAN

Exploitant :
SYNDICAT DE ST LAURENT LA 
VERNEDE

FORAGE DE LA ROUQUETTE 
R2
FORAGE DE LA ROUQUETTE 
R1

et par les installations de traitement : 

STATION DE LA ROUQUETTE

RESULTATS
BACTERIOLOGIE

Eau de bonne qualité

Pourcentage de conformité des 26 valeurs mesurées : 100,0%   -  maxi : 0 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

MINERALISATION  -  DURETE

Eau peu calcaire

6 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 12°F   -  maxi. : 13,0 °F  -  moyenne : 12,3°F
Référence de qualité : aucune

NITRATES

Eau présentant peu ou pas de nitrates

7 valeurs mesurées : mini. : 5 mg/l   -  maxi. : 9,4 mg/l  -  moyenne : 8,3 mg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l

FLUOR

Eau peu fluorée ; Pour lutter contre la carie den-taire, un apport complémentaire de fluor sous 
forme de sel ou de supplémentation médicamenteuse est conseillé sauf avis médical 

contraire. Pour les enfants de moins de 12 ans consultez votre médecin.

4 valeur(s) mesurée(s) : mini. : 0,00 mg/l  -  maxi. : 0,14  mg/l  -  moyenne : 0,06 mg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser: 1.5 mg/l

PESTICIDES

Eau de bonne qualité.

CONCLUSION

Tous les résultats des 3 séries d'analyses de pesticides réalisées au point de 
production ont été conformes.
 Concentration maximale en pesticides totaux : <0,1 µg/l.

Les résultats d'analyse détaillés peuvent être consultés à la mairie de votre commune, Les derniers résultats d'analyse sont également consultables sur 
le site internet du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html



SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 10 10 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 44 44 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 13 13 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 66 66 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8 8 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 12 12 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 4 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT >300 300 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 4 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 7 7 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 GT22_68

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

68h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 27 27 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 3 3 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 2 2 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 20 20 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 3 3 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 GT22

Bact. aér. 

revivifiables à 22°-

72h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 27 27 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 55 55 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 7 7 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9 9 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 84 84 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 4 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 GT36_44

Bact. aér. 

revivifiables à 36°-

44h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 16 16 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 2 2 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 4 n/mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 3 3 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 GT37

Bact. aér. 

revivifiables à 37°-

24h

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 25 25 n/mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 BSIR

Bact. et spores 

sulfito-

rédu./100ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 CTF

Bactéries 

coliformes /100ml-

MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 CTHF

Coliformes 

thermotolérants/

100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 1 1 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 STRF

Entérocoques 

/100ml-MS

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 ECOLI

Escherichia coli 

/100ml -MF

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <1 0 n/100mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
25/09/2000 TTP 00014293 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/07/2001 TTP 00019503 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL
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SIAEPA - Bactériologie - sortie station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom
N°INSTAL-LATION INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériqu

e

Valeur 

mesurée 

("traduite

")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/12/2002 TTP 00026699 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/03/2003 TTP 00027580 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030699 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 ANAE

Spores 

bact.anaér.sulfito-

réd./20ml

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,0 0 n/20mL
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SIAEPA - Equilibre calco carbonique - captage de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'installation

Code du 

PLV
Code para. Paramètre mesuré

INS - 

Etat - 

Libellé

INS - Etat - 

Code

Valeur 

alpha-

numériq

ue

Unités Caractérisation

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 qualit. Eau agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 qualit. Eau agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 qualit. Eau agressive

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 CALCOC2

Equilibre 

calcocarbonique 

0/1/2/3/4

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 4 qualit. Eau agressive
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SIAEPA - Pesticides -station de la Rouquette

N°UGE

Unité de 

Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

N° d'analyse 

de BBL

Date du 

prélèvement
Type d'installation Code du PLV Code para.

Paramètre 

mesuré

Point de 

prélèvement

ANA - Param. 

alpha. - 

Résultat

ANA - Param. 

num. - Valeur 

traduite

Unités

ANA - Type 

analyse - 

Code

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
261720 22/11/2012 TTP 00076443 ADSP

Atrazine-

déisopropyl

SORTIE 

RESERVOIR
0,01 0.01 µg/l NP2CS

0208

SYNDICAT DE 

ST LAURENT 

LA VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE
0000001839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
261720 22/11/2012 TTP 00076443 SMZ Simazine

SORTIE 

RESERVOIR
0,01 0.01 µg/l NP2CS

SYNDICAT DE SAINT LAURENT LA VERNEDE / Pesticides individualisés détectés / FORAGES DE LA ROUQUETTE + STATION DE LA ROUQUETTE +  Saint Laurent La Vernède / 1996 9 novembre 2015
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SIAEPA - résultats nitrates - station de la Rouquette - SAINT LAURENT LA VERNEDE

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'instal

lation

Code du PLV
Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
22/12/2010 UDI 00066246 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 8,4 8.4 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
20/06/2014 UDI 00085821 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 7,7 7.7 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
30/01/2015 UDI 00089068 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 9,3 9.3 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
22/04/2015 UDI 00090461 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 9,0 9 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
12/08/2015 UDI 00092502 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 8,8 8.8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

000828
SAINT LAURENT 

LA VERNEDE

000000100

0

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
01/10/2015 UDI 00094462 NO3 Nitrates (en NO3) MAIRIE Actif ACT 8,5 8.5 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/05/2000 TTP 00013169 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/12/2001 TTP 00021249 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,4 9.4 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/08/2002 TTP 00024630 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,4 9.4 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/06/2003 TTP 00029081 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,0 8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
03/09/2003 TTP 00030881 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,8 8.8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/12/2003 TTP 00032022 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,6 8.6 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
01/03/2004 TTP 00032574 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,0 9 mg/L
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SIAEPA - résultats nitrates - station de la Rouquette - SAINT LAURENT LA VERNEDE

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'instal

lation

Code du PLV
Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,2 9.2 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,2 9.2 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2005 TTP 00040433 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,3 9.3 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
27/09/2006 TTP 00045371 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
24/05/2007 TTP 00048015 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,6 9.6 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,5 9.5 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2008 TTP 00055198 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,4 9.4 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
20/05/2009 TTP 00057801 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 10,0 10 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/09/2009 TTP 00060118 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,2 9.2 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
09/11/2010 TTP 00065450 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 10 10 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
12/04/2011 TTP 00067593 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,5 8.5 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
07/09/2011 TTP 00070288 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,4 9.4 mg/L
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SIAEPA - résultats nitrates - station de la Rouquette - SAINT LAURENT LA VERNEDE

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - 

Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement

Type 

d'instal

lation

Code du PLV
Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite")

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/03/2012 TTP 00072778 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
22/11/2012 TTP 00076443 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,6 8.6 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
28/01/2013 TTP 00078384 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,5 8.5 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
14/05/2013 TTP 00079475 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 9,1 9.1 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
06/02/2014 TTP 00083790 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,6 8.6 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
29/10/2014 TTP 00088030 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,8 8.8 mg/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT 

LAURENT LA 

VERNEDE

001546
STATION DE LA 

ROUQUETTE

000000183

9

STATION DE LA 

ROUQUETTE
05/06/2015 TTP 00091346 NO3 Nitrates (en NO3)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 8,9 8.9 mg/L
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SIAEPA - radio activité - Station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV

Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite"

)

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,07000 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,04000 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,04 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 RALPHA2

Activité 

alpha 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,04 0 Bq/L

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT 0,420000 0.42 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,40000 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,4 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 RBETA2

Activité béta 

globale en 

Bq/L

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,4 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <10,0 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <10,0 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <10,0 0 Bq/l

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 ACTITR

Activité 

Tritium (3H)

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <10,0 0 Bq/l
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SIAEPA - radio activité - Station de la Rouquette

N°UGE
Unité de Gestion 

(UGE)

PSV - Commune - 

Nom

N°INSTAL-

LATION
INSTALLATION N°PSV

POINT DE 

SURVEILLANCE

Date du 

prélèvement
Type d'installation

Code du 

PLV

Code 

para.

Paramètre 

mesuré

INS - Etat - 

Libellé

INS - 

Etat - 

Code

Valeur alpha-

numérique

Valeur 

mesurée 

("traduite"

)

Unités

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
19/10/2004 TTP 00037305 DTI

Dose totale 

indicative

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,1 0 mSv/an

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
10/05/2005 TTP 00038559 DTI

Dose totale 

indicative

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,1 0 mSv/an

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
17/05/2006 TTP 00043211 DTI

Dose totale 

indicative

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,1 0 mSv/an

0208

SYNDICAT DE ST 

LAURENT LA 

VERNEDE

SAINT LAURENT 

LA VERNEDE
001546

STATION DE LA 

ROUQUETTE
1839

STATION DE LA 

ROUQUETTE
26/09/2007 TTP 00050487 DTI

Dose totale 

indicative

SORTIE 

RESERVOIR
Actif ACT <0,1 0 mSv/an
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Annexe 6.4 : Avis de 

l ’hydrogéologue agréé  
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Rapport de Monsieur Perrissol – 15 mars 2010 
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Annexe 6.5 : Essais de pompage
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Un essai de pompage de 48 heures a été réalisé fin mars 1989 par le bureau d’études BERGA Sud sur 

le forage F2 (R1) puis sur le forage F3 (R2). 

Selon les résultats de cet essai, après 48 heures de pompage à 30 m3/h, le rabattement théorique sur 
la Rouquette R1 serait de 17. 6 m, soit un niveau dynamique d'environ 19. 8 m suivant les conditions 

d'étiage. 

Si l'on admet une valeur du coefficient d'emmagasinement de 9. 10-3, l'influence d'un pompage de 48 

h à 30 m3/h se traduirait par un rabattement Théorique de 1. 30 m sur un forage distant de 40 m. 

Un nouvel ouvrage (F3 – R2) situé à une cinquantaine de mètres à l'W - NW du forage actuel (Rouquette 
R1) a été réalisé en 1989.  

L’essai de pompage a été réalisé sur la Rouquette R2 mais il faut tenir compte de l'influence du pompage 
sur le forage de la Rouquette R1 en exploitation (à 50 m) qui a fonctionné en continu à partir du 16 mai 

à 12h 40 avec un débit de 30 m3/h puis de façon alternée à partir de 20h 

Lors de l’essai de pompage sur la Rouquette R2 réalisé du 16 au 18 mai 1989, le débit prélevé par le 

forage de la Rouquette R1 était celui indiqué par le compteur de l'ouvrage, soit 30 m3/h, certainement 

un peu surestimé. Le débit prélevé sur le forage de la Rouquette R2 a varié de 24 à 36 m3/h avec un 
rabattement final de 16,57 m (niveau dynamique à 19,58 m). 

Le tableau 3 (cf. annexe 6.5) correspond à un pompage à 30 m3/h sur le forage de la Rouquette R2 
(F3) avec suivi du niveau sur le forage de la Rouquette R1 (F2) – cf tableau 4, puis un pompage sur R1 

et des pompages alternés à partir de 20h. 

Le rabattement final dans le forage de la Rouquette R1  a atteint 18,91 m, celui dans el forage R2 : 
16.57m. 

D’après les conclusions de l’essai, la capacité théorique de production en simultanée sur les deux 
ouvrages serait de 30 m3/h pendant 48 heures (720 m3/j) sur R2, ou de 30 m3/h en simultanée sur 

les forages de la Rouquette R1 et R2  (cf ; ex F3 qui est abandonné) sans excéder 12h de pompage 
(720 m3/j). Le niveau dynamique se situerai entre 20 et 25 m de profondeur suivant les conditions 

d'étiage de l'aquifère. 

Il en résulte que le forage de la Rouquette R1 paraît susceptible de fournir les 35 m3/h sur 20 h par jour 
demandés. 

Ainsi l’exploitation de 35 m3/h du forage de la Rouquette R1 pendant 20 h (700 m3/j) n’est pas de nature 
à présenter une incidence notable sur le Milieu Naturel. Par ailleurs, rappelons que le forage de la 

Rouquette R2 a vocation à être abandonné. 
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      Département du Gard 
 
      Commune de St Laurent la Vernède 
 
      Captage communal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      RAPPORT HYDROGEOLOGIQUE 
 
 
 
      Forage d'exploitation 
      Essais par pompage. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      réalisé à la demande du : 
 
      Syndicat d'Adduction d'Eau 
      Potable de Saint Laurent la Vernède. 
 
 
 
 
 
 
      Palavas le 7 juin 1990 
 
      N° 30/279 B 90039 
 



 
 INTRODUCTION : 
 
 Le captage actuel de St Laurent de Vernède a été réalisé en juillet 1982. 
Il faisait suite à un forage artésien non équipé d'une pompe sur lequel un essai 
par pompage réalisé en avril 1981 par le Bureau d'Etudes Languedoc Hydro Service 
avait montré des risques de venue de sable. 
 
 L'objet de l'intervention de notre Bureau d'Etudes est la réalisation d'un 
nouveau forage sur le site de captage de la commune. 
 
 
 TRAVAUX EFFECTUES : 
 
 Essai par pompage de 48 heures sur le captage actuel, fin mars 1989. 
 
 Réalisation d'un forage d'exploitation en avril 1989. 
 
 Essai par pompage de 73 heures du 16 au 19 mai 1989. 
 
 
 ESSAI PAR POMPAGE SUR LE FORAGE ACTUEL : 
 
  Description de l'ouvrage F2 : 
   
 Les données concernant ce forage sont extraites du rapport du Bureau 
d'Etudes L. H. S. 
 
 La profondeur totale du forage est de 100 m. 
 
 Les diamètres de foration sont de 320 mm de 0 à 20 m (tube acier 260/273 
et cimenté au dos), 220 mm de 20 à 80 m (tubé acier depuis 18 m en 160/168 et 
................   de 20 à 80), 160 mm de 80 à 100 m. 
 
 La formation géologique exploitée correspond aux sables et grés du 
Cénomanien inférieur. 
 
 
  Essai par pompage : 
 
 Un pompage d'essai par paliers de débits a été réalisé le 21 mars 1989 
préalablement au pompage de 48 heures. 
 
  Date de l'essai par pompage de 48 h : du 22 au 24 mars 1989. 
 
  Moyens techniques : 
 
  - Pompe immergée :  4" à 80 m de profondeur 
  - Alimentation électrique : 
  - Mesures débit : compteur volumétrique 
  - Mesures des niveaux d'eau : par sonde électrique 
  - Rejet : dans les conduites d'adduction (réseau A. E. P.) 
 
  Résultats bruts : 
 
 Les mesures des niveaux d'eau dans le puits sont données dans les tableaux 
1 et 2. 
 
  Volume total pompé : environ 1117 m3 
  Débit moyen : 23. 5 m3/h 
  Rabattement maximal : 



   . sur le puits : 13. 91 m soit un niveau dynamique de 16. 25 m 
   . sur le forage artésien F1 (à 100 m de F2) : 0. 50 m 
  Rabattement résiduel sur le puits après 3h 38 de remontée : 0. 50 m. 
 
 
  Interprétation des résultats : 
 
 Les mesures de niveaux d'eau sur le puits ont été portées sur des 
graphiques s = f (log t) pour la descente et s = f (log 1 + t/t') pour la 
remontée. 
 
 avec : s : rabattement en m 
  t : temps en secondes depuis le début du pompage 
  t' : temps en secondes depuis l'arrêt du pompage. 
 
 Ces données peuvent être interprétées par la méthode de Theis - Jacob et 
permettent le calcul des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère. 
 
      T : transmissivité en m2/s 
  T = 0. 183 Q    Q : débit en m3/s 
               s   s  : rabattement sur un cycle log. 
 
 
  Courbe de descente : 
 
 Sur la figure 1, pour des temps supérieurs à 104 secondes, il est possible 
de calculer une valeur de la transmissivité. 
 
  T = 2. 10-3  m2/s 
 
 On remarquera que cette valeur est deux fois supérieure à celle obtenue 
sur le forage F1 (T = 8. 10-4 m2/s) qui était deux fois moins profond. 
 
 L'absence de piézomètre sur le site fait que le calcul classique d'une 
valeur du coefficient d'emmagasinement n'est pas possible. 
 
 Toutefois, le rabattement maximal observé sur le forage F1 situé à 100 m 
de F2 est d' environ 0. 50 m. 
 
 En appliquant ces données dans la formule d'approximation de Jacob pour un 
temps égal à la durée de pompage : 
 
  s = 0. 183 Q    log    2. 25 Tt 
           T               r2S 
 
 Avec ici :  s     0. 50 m 
   Q = 23. 5 m3/h = 6. 5  10-3 m3/s 
   T = 0. 002 m2/s 
   r = 100 m 
 
 On obtient une valeur de S de l'ordre de 9. 10-3. Cette valeur compatible 
avec les observations sur le terrain se rapproche d'avantage de celle 
caractérisant une nappe libre et non captive. 
 
 Nous l'utiliserons néanmoins pour déterminer l'influence qu'aurait un 
pompage de 48 heures à 30 m3/h sur un forage distant de 40 m de celui sur lequel 
on pompe. 
 
 Le rabattement théorique est de l'ordre de 1. 30 m. 
 
 



  Courbe de remontée : 
 
 La forme de cette courbe (Fig. 2) ne permet pas une interprétation 
rigoureuse par la méthode de Theis - Jacob. 
 
 La remontée du niveau d'eau dans le puits après arrêt du pompage est 
rapide. 
 
 
 Pompage par paliers de débits : 
 
 Cet essai a été effectué en réalisant 4 paliers de débits à débit constant 
pendant 20 minutes. 
 
 Palier de Débit en Rabattement Rabattement spécifique 
 débit  m3/h  résiduel s' s'/Q en m/m3/h 
 
 1  3. 7  1. 96  0. 39 
 2  8. 1  3. 40  0. 42 
 3  14. 1  5. 91  0. 42 
 4  21  9. 02  0. 43 
 
 
 Ces données sont reportées sur un graphique s/Q = f(Q) en coordonnées 
arithmétiques (Fig. 6). 
 
 L'équation de la droite est de la forme : 
 
  s/Q = B + CQ  B : ordonnée à l'origine 
     C : coefficient angulaire 
 
 Le rabattement s correspond à la perte de charge due au puits (crépine et 
terrain ..........  colmaté ou développé). 
 
 Cette droite permet d'extrapoler la valeur du rabattement théorique sur le 
puits F2 après 20 mm (1200s) de pompage à 30 m3/h. 
 
 Le graphique donne une valeur de s/Q      0. 44, ce qui fait un 
rabattement de 13. 20 m. 
 
 Pour déterminer la valeur du rabattement au bout de 48 heures (1.7 105 
secondes), il faut ajouter : 
 
 * 3. 5 m pour t compris entre 1. 2  10+3 et 104 sec, déterminé à partir du 
graphique en   1/2 log. 
 
 * 0. 76 m entre 104 et 105 sec, correspondant à    s = 0. 183 Q pour un 
cycle log, soit 0.9   m entre 104 et 1. 7  10+5 secondes (48 heures). T 
 
 Après 48 heures de pompage à 30 m3/h, le rabattement théorique sur F2 
serait de 17. 6 m, soit un niveau dynamique d'environ 19. 8 m. 
 
 
  Conclusions : 
 
 La valeur de la transmissivité T est de 2. 10-3 m2/s. 
 
 Le rabattement théorique sur F2 après 48 heures de pompage à 30 m3/h 
serait de 17. 6 m soit un niveau dynamique d'environ 19. 8 m suivant les 
conditions d'étiage. 
 



 Si l'on admet une valeur du coefficient d'emmagasinement de 9. 10-3, 
l'influence d'un pompage de 48 h à 30 m3/h se traduirait par un rabattement 
théorique de 1. 30 m sur un forage distant de 40 m. 
 
 
 REALISATION D'UN NOUVEAU FORAGE D'EXPLOITATION : 
 
  Situation du forage F3 : 
 
 Ce nouvel ouvrage F3 est situé sur le site de captage de la commune, à une 
cinquantaine de mètres à l'W - NW du forage actuel F2. 
 
 Cette distance a été déterminée à partir de l'essai par pompage de 48 
heures sur F2 exposé précédemment et selon les conditions d'accès du site. 
 
 
  description de l'ouvrage F3 : 
 
 Les travaux de forage ont été réalisés du 17 au 26 avril 1989. La 
profondeur totale de foration est de 59 m. 
 
 La formation géologique exploitée est également les sables, grés et 
argiles du Cénomanien inférieur. 
 
 Les coupes géologiques et techniques sont données en Annexe. 
 
 
 
 POMPAGE D'ESSAI SUR LE NOUVEAU FORAGE F3 : 
 
 Date de l'essai : du 16 mai à 10h 11 au 18 mai à 12h 1989. 
 
 Durée : 49h 49 
 
 
  Conditions de pompage : 
 
 L'essai par pompage a été réalisé sur F3. 
 
 Mais il faut tenir compte de l'influence du pompage sur le forage F2 en 
exploitation (à 50 m) qui a fonctionné en continu à partir du 16 mai à 12h 40 
avec un débit de 30 m3/h puis de façon alternée à partir de 20h. 
 
 
  Moyens techniques :      
 
  - Pompe immergée : à 40 m de profondeur 
  - Alimentation électrique : 
  - Mesures de débit : bac jaugé 
  - Mesures des niveaux d'eau : sonde électrique 
  - Rejet : à 55 mètres à l'Est de l'ouvrage sans risque de recyclage. 
 
 
  Résultats bruts : 
 
 Les mesures des niveaux sur les forages F3 et F2 sont données 
respectivement dans les tableaux 3 et 5. 
 
  Volume total pompé estimé : 1585 m3 environ 
  Débit moyen : 32 m3/h 
  Rabattements maximaux observés : 



   . sur F3 : 18. 53 m soit un niveau dynamique de 21. 54 m. 
   . sur F2 : supérieur à 21 m soit un  niveau dynamique 
supérieur à 23 m       
 
 
 Observations :  l'eau est trouble (chargée d'argile blanche). 
 
 Aprés l'essai :   il a été réalisé une période de pompage en 
fonctionnement par à-coups pour développer l'ouvrage. 
 
 
  Interprétation des résultats : 
 
 Les mesures des tableaux 3 et 5 ont été portées sur des graphiques s = f 
(log t) (Fig. 3 et 5). 
 
 s : rabattement en m 
 t : temps depuis le début du pompage. 
 
  
 La forme de ces courbes ne permet pas une interprétation rigoureuse par la 
méthode de Theis - Jacob. 
 
 Sur la figure 3, l'influence du pompage de l'augmentation du débit de 25 à 
36 m3/h est nettement visible à partir de t : 3300 sec. 
 
 L'arrivée de l'influence du pompage sur F2 (début à 8940 s) est très 
rapide. Elle se traduit par une augmentation de la pente. 
 
 L'allure en fin de courbe peut être attribuée à des variations de débits 
et à de brefs arrêts de 10 à 15 mn sur F3 ainsi qu'au fonctionnement en alterné 
sur F2. 
 
 L'allure de la courbe Fig. 5 montre nettement les périodes de 
fonctionnement du captage F2. 
 
 
  Conditions d'exploitation proposées : 
 
 Pompe de 6" à 40 m de profondeur. 
 
 Débit 30 m3/h à 20 m sous le sol. 
 
 Possibilités d'exploitation simultanée des deux ouvrages, avec un niveau 
dynamique entre 20 et 25 m de profondeur suivant les conditions d'étiage de 
l'aquifère, pendant de courtes périodes (n'excédant pas une douzaine d'heures). 
 
 
  Remarques : 
 
   1 - L'installation d'un tube guide sonde (diamètre intérieur = 
20 mm)    permettra une surveillance de l'évolution du niveau 
dynamique. 
 
   2 - La mise en place d'une conduite permettant un rejet vers 
le milieu  extérieur permettra dans les premiers temps de l'exploitation de 
détourner les eaux chargées d'argile (au moment du démarrage de la pompe) hors 
du réseau  d'adduction. 
 
   3 - Il faudra prévoir un aménagement du caniveau longeant la 
route (St Laurent -St Quentin) côté captage (busage ou cimentation) à partir du 



croisement de la route de la Bastide d'Engras jusqu'à la buse permettant l'accès 
au captage. 
 
 
 CONCLUSIONS GENERALES : 
 
 Les divers essais par pompage ont montré  la bonne capacité de production 
des sables et grés du Cénomanien supérieur. 
 
 Le nouveau forage (F3) pourra être exploité à un débit de 30 m3/h. 
 
 L'exploitation simultanée des deux ouvrages du site de captage est 
possible sur des périodes n'excédant pas une douzaine d'heures. 
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Annexe 6.6 : Document d’arpentage
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Annexe 6.7 : Arrêté préfectoral 

d’autorisation LEMA
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